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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKOW ZAMÓWIENIA 
DOT. „KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZZNEJ DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE – ETAP I, WYKONANIE PRZYŁĄCZA 
CIEPLNEGO DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE  

Z ISTNIEJĄCEJ BIOGAZOWNI” 
 

 

 
W dniu 22 stycznia 2018 roku do Zamawiającego wpłynął następujący wniosek:  
 
 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienia dotyczące oferty mające wpływ na wysokość ceny: 
 

1. Z uwagi na brak na stronie przedmiaru robót, a wykazany jest jako załączony  
w SIWZ proszę o uzupełnienie; 
 

2. Z uwagi na brak na stronie element6w projektu tj: 
a) schematu montażowe go przyłącza z rur preizolowanych 
b) schematu rysunku włączenia się przyłącza w instalacje wewnętrzne budynku 
c) zestawienia materiałów preizolowanych 
d) szczegółu włączenia się w sieć istniejącą (preizolowana czy tradycyjna) 

 
3. Czy należy załączyć uprawnienia pracowników wymagane przy montażu sieci 

preizolowanych, tj. spawaczy, monterów sieci preizolowanych, uprawnienia do 
mufowania, łączenia systemów alarmowych (wymóg zapisu w Rozdz. 8 p 1.1 
dotyczący zdolności technicznej) ? 
 

4. Wnosimy o załączenie STWIOR do powyższego zadania. 
 
 
 
Zamawiający odpowiada:  
 

dotyczy pytania nr 1) - Zamawiający załącza na stronie w BIP wymagany przedmiar robót. 
 

dotyczy pytania nr 2) – a: schemat montażowy rur ujęty w specyfikacji technicznej; 
    b: wewnątrz budynku, za ścianą zewnętrzną, należy zakończyć 

ciepłociąg nsuwką końcową NK-160; 
  c: zestawienie materiałów preizolowanych załączone w przedmiarze 

robót; 
     d: docelowa sieć włączeniowa zostanie wykonana w późniejszym 

terminie przez prywatnego inwestora. W punkcie “co0” należy 
wykonać zakończenie ciepłociągu nasuwką końcową NK-250. 



 
Zakończenie nasuwką końcową NK-250 należy wykonać również w 
punkcie “co1” (trójnik) od strony północnej. 

 

dotyczy pytania nr 3) - Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty dokumentów 
potwierdzających posiadanie uprawnień przez pracowników wykonujących roboty przy montażu 
sieci preizolowanych, tj. spawaczy, monterów sieci preizolowanych, uprawnienia do mufowania, 
łączenia systemów alarmowych; wymóg zapisu w Rozdz. 8 dotyczący zdolności technicznej 
odnosi się do osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi, w 
specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

dotyczy pytania nr 4) - Zamawiający załącza na stronie w BIP wymagany STWIOR. 
 
 
 
 
 

Jednocześnie, Zamawiający informuję, iż o przedłużeniu terminu składania ofert na 
dzień 31.01.2018 roku (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500017455-N-2018 z dnia 24-01-
2018 r.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


