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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WAR UNKO W ZAMÓWIENIA

DOT. "TERMOMODERNIZACJA 2BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
POWIATU DRAWSKIEGO"

Znak sprawy Pr.272.6.20 11.AG

W dniu 26 maja 20llr. do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Proszę o udostępnienie na stronie internetowej Powiatu Drawskiego opisu technicznego
dotyczącego instalacji c.o. i kotłowni dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Drawsku Pomorskim. Brak kompletnej dokumentacji uniemożliwia prawidłową i rzetelną
wycenę w/w zadania.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający w załączniku nr 1zamieszcza opis techniczny instalacji c.o. w budynku Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej.

2. Jak należy prowadzić przewody rozprowadzające czynnik grzewczy dla instalacji c.o. w
budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - po wierzchu ścian czy też w
bruzdach ściennych? Jeżeli w bruzdach, proszę podać obmiar robót towarzyszących
takich jak zamurowanie bruzd, otynkowanie, malowanie.

Zamawiający odpowiada:

Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy dla instalacji c.o. w budynku Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej należy prowadzić po wierzchu.

3. Zadanie- Termomodernizacja Przychodni w Drawsku Pomorskim- branża sanitama-
Proszę o potwierdzenie, że podana ilość rur miedzianych w przedmiarze jest
wystarczająca dla wykonania instalacji c.o. zgodnie z projektem.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający potwierdza, że ilość rur miedzianych podana w przedmiarze jest wystarczająca
dla wykonania instalacji c.o.



4. W przedmiarze budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej brak drzwi
wejściowych zewnętrznych, a są wskazane w zestawieniu stolarki. Jeśli mają być ujęte w
wycenie to proszę o podanie materiału z jakiego mają być wykonane i parametrów
technicznych wykonania drzwi.

Zamawiający odpowiada:
Drzwi wejściowe zewnętrzne nie podlegają wymianie.

5. Czy budynek garażowy w obok budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jest
również objęty termomodernizacją?

Zamawiający odpowiada:
Budynek garażowy nie podlega termomodernizacji.

6. Na rysunkach dokumentacji budowlanej budynku Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej nie ma jakichkolwiek wymiarów, które umożliwiałyby sprawdzenie
przedmiarów przedstawionych przez inwestora jak również dokonania prawidłowej
wyceny robót.

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający zamieszcza rysunki wraz z wymiarami w załączniku nr 2.

7. Proszę o zamieszczenie w dokumentacji zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
budynku Przychodni, ponieważ nie ma możliwości sprawdzenia przedmiarów i
sporządzenia rzetelnej wyceny robót.

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający zamieszcza zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączniku nr 3.

8. Czy łącznik między Przychodnią i szpitalem również podlega termomodernizacji?

Zamawiający odpowiada:
Łącznik nie podlega termomodernizacji.

9. Na rysunkach dokumentacji budowlanej Przychodni nie ma jakichkolwiek wymiarów,
które umożliwiałyby sprawdzenie przedmiarów przedstawionych przez inwestora jak
również dokonania prawidłowej wyceny robót.

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający zamieszcza rysunki wraz z wymiarami w załączniku nr 4.


