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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKOW ZAMÓWIEN IA  

DOT. „WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI I REMONTU ELEWACJ I  
Z WYKONANIEM INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU STAROSTW A 

POWIATOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM” 

Znak sprawy PR.AG.343-9/10 

 

 

W dniu 8 czerwca 2010 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania: 

 

1. Jakie parapety wew. należy zastosować? Drewniane – zgodnie z przedmiotem 
zamówienia czy z posforningu – zgodnie z projektem budowlanym obejmującym 
termomodernizację? 

2. Czy wszystkie parapety zew. należy wykonać z blachy tytan-cynk? Czy część 
parapetów ma być wykonana z płytek klinkierowych? Jeśli tak, to proszę o podanie 
obmiarów. 

3. Czy pas nadrynnowy należy wykonać z blachy powlekanej? (zgodnie z projektem 
budowlanym elewacji). Jeśli tak to proszę o podanie obmiarów. 

4. Proszę o podanie pojemności instalacji c.o. (m3) 

 

 

Zamawiający odpowiada: 

 

1) Należy zastosować parapety drewniane – zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

2) Wszystkie parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. 

3) Pas nadrynnowy należy wykonać z blachy powlekanej, zgodnie z projektem 
budowlanym elewacji. 

4) Pojemność instalacji C.O. wynosi 3,8 ±  0,15  m.3   

 
 

 

 

 

 


